La Seguridad con los

oh s A equipo que funciona con
acumuladores (baterias). Sin
embargo, los acumuladores presentan
peligros que pueden causar lesiones serias o la muerte
a los trabajadores. Los acumuladores contienen acido
y pueden explotar y/o prenderse fuego. Al explotar o
prender fuego un acumulador, se emiten 4cido y gases
toxicos. Cuando el 4cido llega a estar en contacto
con la piel, resulta en quemaduras extremadamente
dolorosas y por consiguiente cicatrices. Al respirar
estos gases, los pulmones se queman con las quimicas
toxicas presentes en los gases. Si el &cido llega a
venir en contacto con los 0jos, es probable que resulte
en ceguera. Estas lesiones fisicas son irreversibles.
Por consiguiente, al trabajar con acumuladores, es
importante prevenir la exposicion con el uso de equipo
de proteccion personal (PPE, por sus siglas en inglés).
Al cargarse los acumuladores, se producen gases
explosivos. El calor y chispas pueden prender fuego a
estos gases asi causando un encendio o una explosion.
Todo caso de fumar, llamas abiertas, y equipo que
produzca chispas tales como afiladoras, soldadoras,
y otro equipo eléctrico debe mantenerse lejos de los
acumuladores.
Una fuga de superficie es una condicion causada
cuando el polvo se mezcla en combinacion con
electrolito derramado en el acumulador, creando
asi un camino de baja resistencia. Este camino de
baja resistencia puede hacer cortocircuito en el
acumulador. Un acumulador con cortocircuito crea
calor que potencialmente puede causar un incendio.
Los acumuladores deben mantenerse limpios y
libres de polvo excesivo para protegerse contra los
cortocircuitos.

Procedimientos de Mantenimiento

» Antes de ejecutar mantenimiento o reparacion en un
acumulador, ventile el compartamento del acumu-
lador para disipar cualquier acumulacion de gases.
Los acumuladores emiten gases altamente explosi-
vos (hidrogeno) que facilmente pueden prender si
no se ejectutan los procedimientos correctos.

Soporte de adiestramiento de 5 minutos

* Cuando se afloja un cable de un acumulador y
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el compartamento
del acumulador unos
minutos antes de
apretar cualquier de
los terminales.

Haciendo Puente con
los Acumuladores

* Conecte un término
(el rojo) del cable de
arranque al termi-
nal (poste) positivo
(+) del acumulador
descargado y conecte
el otro término del
cable de arranque al
terminal positivo del
acumulador bueno.

» Conecte un término del cable de arranque al ter-
minal negativo (el negro) del acumulador bueno;
entonces conecte el otro término del cable de
arranque al chasis descubierto metalico del vehiculo
siendo puenteado. Haga esto en un punto lejos del
acumulador y sus gases asociados.

* Una vez que arranque el motor, desconecte los
cables en orden reversa. Primero, desconecte el
cable de arranque (el negro) del chasis; entonces
desconecte el cable de arranque del terminal nega-
tivo (el negro) del acumulador bueno. Segundo,
desconecte el cable de arranque del terminal posi-
tivo (el rojo) del acumulador bueno y entonces
desconecte el cable de arranque del terminal posi-
tivo (el rojo) del acumulador descargado.

Instalando o Quitando Acumuladores

» Apague todas las luces y otras cargas eléctricas
antes de ejecutar mantenimiento en los acumula-
dores.

» Siempre desconecte la conexion del terminal nega-
tivo (el negro) antes de conectar o desconectar la



conexién del terminal positivo (el rojo). Si la llave | * Aseglrese de que el circuito de carga del acumu-
toca alglin drea con conexion a tierra al apretar la lador esté desactivado antes de hacer las conexio-
conexion del terminal positivo, no ocurrira ningun nes. Una vez que haga las conexiones, encienda el
arco eléctrico. Asimismo, al instalar la conexion del circuito de cargar.
terminal negativo, no ocurrird ningtn arco ya que el Recuerde poner en practica la seguridad. No la
chasis del equipo estd en comun con el negativo. aprenda por accidente.
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